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Pozzetto per allaccio

idrico 100x180

altezza 0.80m
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Geotessuto peso >300 gr/mq

Materiale da rilevato sp. 45 cm

Finitura in terra stabilizzata sp. 5cm

Sottofondazione in misto granulare 

stabilizzato sp.30cm

1 Cavidotto

corrugato Ø 125 per

linea illuminazione

Impianto elettrico - planimetria impianto illuminazione
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Planimetria Impianto illuminazione

Sc. 1:500
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Area oggetto d'intervento
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LEGENDA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Cabina elettrica di trasformazione

Area oggetto di intervento

Predisposizione cavi illuminazione pubblica (tubi Ø 125)  

Armadio-contenitore in vetroresina per attrezzatura impianti

Pozzetti 70x70 con chiusino in ghisa

speciali 

Quadro elettrico

Torre faro h = 20 m

Proiettore led 400W
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 COMUNE DI PAVIA

0

COMUNE DI PAVIA

Prima Emissione

( Arch. Silvia Canevari )
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Recepimento istruttoria di verifica

FirmaData FirmaData FirmaData
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Recepimento osservazioni stazione appaltante

del 26/11/2020

Lunghezza totale cavidotti corrugati per impianto illuminazione: 950 m

Totale pozzetti impianto illuminazione:n° 10

PARTICOLARE TIPOLOGICO POSA CAVIDOTTI
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MB
MTMT03/12/20 03/12/20 03/12/20

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
EL5

AutoCAD SHX Text
.....................


	Fogli e viste
	D.10


