
COMUNE DI PAVIA
Pozzi ad uso potabile

Determinazioni analitiche dei parametri chimico‐fisici

ALL.3a 

Data Codice PVA Punto di campionamento pH
Conducibilita' 

( µS/cm)

Residuo 
secco 
180°C

Ammoniaca 
(mg/l)

Nitriti
( mg/l )

Nitrati
( mg/l )

Ossidabilità 
(mg/l)

Durezza 
Totale (°F)

Cloruri 
(mg/l )

Solfati 
(mg/l)

Calcio 
(mg/l)

Magnesio 
(mg/l)

Ferro 
(µg/l)

Manganese 
(µg/l)

Cromo
( µg/l )

Fluoruri 
(mg/l)

Cadmio 
(µg/l)

Piombo 
(µg/l)

Rame 
(µg/l)

Nichel 
(µg/l)

Arsenico 
(µg/l)

Antimonio 
(µg/l)

Zinco 
(mg/l)

18/04/2016 PZ01811001 MIRABELLO ‐ Via Mirabello 7,9 262 153 0,17 <0,03 <1 0,7 15 16 <1 139 100
19/04/2017 PZ01811001 MIRABELLO ‐ Via Mirabello 7,8 259 145 0,2 <0,03 <1 0,70 14 14 <1 149 105
17/04/2018 PZ01811001 MIRABELLO ‐ Via Mirabello 7,9 233 151 0,2 <0,03 < 1 0,8 15 15 < 1 142 87
04/02/2019 PZ01811001 MIRABELLO ‐ Via Mirabello 7,8 258 156 0,21 <0,03 <1 0,9 15 15 <1 149 89
07/01/2020 PZ01811001 MIRABELLO ‐ Via Mirabello 7,9 296 184 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 13 5 3 39 8 132,5 89,2 < 0,2 0,14 < 0,1 < 0,1 < 0,001 < 0,2 6,6 < 0,1 28,9
18/04/2016 PZ01811002 TAVAZZANI ‐ Via Tavazzani 8 255 155 <0,05 <0,03 <1 0,8 16 11 <1 265 163
19/04/2017 PZ01811002 TAVAZZANI ‐ Via Tavazzani 7,6 258 175 <0,05 <0,03 <1 0,80 17 10 <1 295 170
17/04/2018 PZ01811002 TAVAZZANI ‐ Via Tavazzani 7,5 242 182 <0,05 <0,03 < 1 0,8 18 10 < 1 476 152
04/02/2019 PZ01811002 TAVAZZANI ‐ Via Tavazzani 7,5 259 163 <0,05 <0,03 <1 0,7 18 13 3 311 157
07/01/2020 PZ01811002 TAVAZZANI ‐ Via Tavazzani 7,6 299 186 < 0,1 < 0,05 < 1 < 0,5 15 1 5 44 9,2 292,1 171,3 < 0,2 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,001 0,9 0,2 < 0,1 109,4
18/04/2016 PZ01811003 P.E.E.P. ‐ strada Paiola 7,8 251 157 0,06 <0,03 <1 0,8 16 11 <1 390 160
19/04/2017 PZ01811003 P.E.E.P. ‐ strada Paiola 7,6 248 160 <0,05 <0,03 <1 0,80 16 8 <1 374 153
17/04/2018 PZ01811003 P.E.E.P. ‐ strada Paiola 7,5 223 150 <0,05 <0,03 < 1 0,8 15 10 < 1 343 142
04/02/2019 PZ01811003 P.E.E.P. ‐ strada Paiola 7,7 239 145 0,06 <0,03 <1 0,7 16 10 2 363 129
07/01/2020 PZ01811003 P.E.E.P. ‐ strada Paiola 7,7 285 177 < 0,1 < 0,05 < 1 < 0,5 14 1 3 42 8,9 348,7 152,3 < 0,2 0,15 < 0,1 < 0,1 0,001 0,7 0,3 < 0,1 28,9
18/04/2016 PZ01811004 BELLINGERA ‐ Via Ponzio 8,1 229 125 0,15 <0,03 <1 0,7 13 10 <1 73 113
19/04/2017 PZ01811004 BELLINGERA ‐ Via Ponzio 8 225 135 0,06 <0,03 <1 0,70 14 12 <1 86 103
17/04/2018 PZ01811004 BELLINGERA ‐ Via Ponzio 8,1 203 130 0,14 <0,03 < 1 0,7 13 15 < 1 75 92
04/02/2019 PZ01811004 BELLINGERA ‐ Via Ponzio 8,1 219 120 0,15 <0,03 <1 0,8 13 13 <1 69 88
07/01/2020 PZ01811004 BELLINGERA ‐ Via Ponzio 8,1 260 161 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 12 3 2 36 7,2 77,1 96,3 < 0,2 0,11 < 0,1 0,1 < 0,001 0,2 1,6 < 0,1 7,2
18/04/2016 PZ01811005 LODI 2 (PONZIO) ‐ Via Ponzio 8 237 145 0,09 <0,03 <1 0,7 14 10 <1 128 134
19/04/2017 PZ01811005 LODI 2 (PONZIO) ‐ Via Ponzio 7,9 233 155 0,11 <0,03 <1 0,70 15 8 <1 109 130
17/04/2018 PZ01811005 LODI 2 (PONZIO) ‐ Via Ponzio 7,8 210 143 0,06 <0,03 < 1 0,7 14 10 < 1 103 115
04/02/2019 PZ01811005 LODI 2 (PONZIO) ‐ Via Ponzio 7,9 230 118 0,1 <0,03 <1 0,6 13 11 <1 94 114
18/04/2016 PZ01811006 ASCHIERI ‐ Via Aschieri 8 238 150 0,17 <0,03 <1 0,7 15 10 <1 88 148
19/04/2017 PZ01811006 ASCHIERI ‐ Via Aschieri 7,9 235 140 0,09 <0,03 <1 0,70 13 8 <1 87 148
17/04/2018 PZ01811006 ASCHIERI ‐ Via Aschieri 7,9 210 152 0,09 <0,03 < 1 0,7 15 10 < 1 83 132
04/02/2019 PZ01811006 ASCHIERI ‐ Via Aschieri 8 233 124 0,09 <0,03 <1 0,7 16 12 <1 76 131
07/01/2020 PZ01811006 ASCHIERI ‐ Via Aschieri 8 271 168 0,1 < 0,05 < 1 < 0,5 13 1 3 40 7,7 72,2 140,4 < 0,2 0,11 < 0,1 < 0,1 < 0,001 0,7 < 0,1 < 0,1 15,1

17/04/2018
PZ01811007

LIBERTA’ ‐ Via Montebello della 
Battaglia ‐ Lungo Ticino 7,8 241 141

0,22 <0,03 < 1
0,8 14 20

< 1
120 107

24/09/2018
PZ01811007

LIBERTA’ ‐ Via Montebello della 
Battaglia ‐ Lungo Ticino

0,27 <0,03 < 1
126 115

05/11/2018
PZ01811007

LIBERTA’ ‐ Via Montebello della 
Battaglia ‐ Lungo Ticino 7,9 262 147

0,25 <0,03 < 1
0,5 13 22

< 1
126 109

04/02/2019 PZ01811007
LIBERTA’ ‐ Via Montebello della 

Battaglia ‐ Lungo Ticino 7,8 266 145 0,23 <0,03 <1 0,8 13 18 <1 121 105

07/01/2020
PZ01811007

LIBERTA’ ‐ Via Montebello della 
Battaglia ‐ Lungo Ticino 8 307 191 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 12 11 2 36 7,3 112,3 103,7 < 0,2 0,14 < 0,1 < 0,1 < 0,001 < 0,2 2,6 < 0,1 213

18/04/2016 PZ01811009 GIOIELLO ‐ C.na Gioiello 7,9 248 120 0,08 <0,03 <1 0,7 15 11 <1 150 108
19/04/2017 PZ01811009 GIOIELLO ‐ C.na Gioiello 7,7 245 135 0,14 <0,03 <1 0,70 16 10 <1 150 112
17/04/2018 PZ01811009 GIOIELLO ‐ C.na Gioiello 7,8 219 126 0,09 <0,03 < 1 0,7 14 18 < 1 146 105
04/02/2019 PZ01811009 GIOIELLO ‐ C.na Gioiello 7,8 248 132 0,17 <0,03 <1 0,6 16 15 2 158 98
07/01/2020 PZ01811009 GIOIELLO ‐ C.na Gioiello 7,9 285 177 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 14 2 5 41 8,1 141,6 101 < 0,2 0,16 < 0,1 < 0,1 < 0,001 0,3 1,7 < 0,1 12,5
17/04/2018 PZ01811010 BORGO TICINO ‐ Via dei Mille 8,1 252 155 0,26 <0,03 < 1 0,7 15 35 < 1 59 92
21/05/2018 PZ01811010 BORGO TICINO ‐ Via dei Mille 8,1 250 158 0,35 <0,03 1 1,4 14 33 < 1 66 96
12/11/2018 PZ01811010 BORGO TICINO ‐ Via dei Mille 0,27 <0,03 < 1 1,1 60 101
04/02/2019 PZ01811010 BORGO TICINO ‐ Via dei Mille 8,1 284 146 0,24 <0,03 <1 0,5 14 30 <1 63 95
07/01/2020 PZ01811010 BORGO TICINO ‐ Via dei Mille 8,1 336 208 0,3 < 0,05 < 1 0,6 13 19 < 1 37 7,7 71,2 93,3 < 0,2 0,14 < 0,1 < 0,1 < 0,001 0,3 3,3 < 0,1 39,3

18/04/2016
PZ01811011 LODI 1 ‐ Viale Lodi 67 ‐ Centrale Est 8,1 223 140 0,08 <0,03 <1 0,7 14 10 <1 70 110

19/04/2017
PZ01811011 LODI 1 ‐ Viale Lodi 67 ‐ Centrale Est 8 221 143 0,07 <0,03 <1 0,70 14 8 <1 67 110

17/04/2018
PZ01811011 LODI 1 ‐ Viale Lodi 67 ‐ Centrale Est 7,9 198 140

0,05 <0,03 < 1
0,7 14 10

< 1
60 95

04/02/2019 PZ01811011 LODI 1 ‐ Viale Lodi 67 ‐ Centrale Est 8 220 131 0,13 <0,03 <1 0,6 16 14 5 56 94

Fonte dati: Pavia Acque S.c.a r.l. 1 Elaborazione: Studio Idrogeotecnico Srl
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07/01/2020
PZ01811011 LODI 1 ‐ Viale Lodi 67 ‐ Centrale Est 8,1 253 157 0,1 < 0,05 < 1 < 0,5 12 2 3 37 7,2 54,5 96,3 < 0,2 0,11 < 0,1 < 0,1 < 0,001 < 0,2 0,8 < 0,1 1,1

18/04/2016
PZ01811020

CAMPEGGI 1 ‐ str. Casino ‐ C.na 
Campeggi 8 252 130 0,22 <0,03 <1 0,7 16 14 <1 138 113

19/04/2017
PZ01811020

CAMPEGGI 1 ‐ str. Casino ‐ C.na 
Campeggi 7,8 250 132 0,2 <0,03 <1 0,70 16 12 <1 125 113

17/04/2018
PZ01811020

CAMPEGGI 1 ‐ str. Casino ‐ C.na 
Campeggi 8 224 124

0,16 <0,03 < 1
0,8 14 15

< 1
116 104

04/02/2019 PZ01811020
CAMPEGGI 1 ‐ str. Casino ‐ C.na 

Campeggi 8 247 139 0,24 <0,03 <1 0,7 15 8 <1 120 101

07/01/2020
PZ01811020

CAMPEGGI 1 ‐ str. Casino ‐ C.na 
Campeggi 7,9 286 178 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 14 3 5 41 8,2 121,1 105,9 < 0,2 0,14 < 0,1 < 0,1 < 0,001 < 0,2 2,2 < 0,1 8,5

18/04/2016 PZ01811027 ALZAIA 2 ‐ Via Alzaia 8 258 120 0,13 <0,03 <1 0,8 14 19 <1 190 123
19/04/2017 PZ01811027 ALZAIA 2 ‐ Via Alzaia 7,8 255 124 0,13 <0,03 <1 0,80 14 16 <1 195 120
17/04/2018 PZ01811027 ALZAIA 2 ‐ Via Alzaia 7,7 228 127 0,11 <0,03 < 1 0,8 14 20 < 1 150 119
04/02/2019 PZ01811027 ALZAIA 2 ‐ Via Alzaia 7,9 255 142 0,18 <0,03 <1 0,8 15 17 6 137 99
07/01/2020 PZ01811027 ALZAIA 2 ‐ Via Alzaia 7,9 293 182 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 13 5 4 40 8,3 135,3 116,9 < 0,2 0,14 < 0,1 < 0,1 < 0,001 < 0,2 2,8 < 0,1 8,7

18/04/2016
PZ01811029

CAMPEGGI 2 ‐ str. Casino ‐ cortile 
Centrale Nord 8 278 153 0,16 <0,03 <1 0,8 16 16 <1 210 115

19/04/2017
PZ01811029

CAMPEGGI 2 ‐ str. Casino ‐ cortile 
Centrale Nord 7,7 275 157 0,15 <0,03 <1 0,80 16 17 <1 208 120

17/04/2018
PZ01811029

CAMPEGGI 2 ‐ str. Casino ‐ cortile 
Centrale Nord 7,8 245 163

0,16 <0,03 < 1
0,8 17 18

< 1
185 107

04/02/2019 PZ01811029
CAMPEGGI 2 ‐ str. Casino ‐ cortile 

Centrale Nord 7,8 275 163 0,18 <0,03 <1 0,7 17 15 <1 195 101

07/01/2020
PZ01811029

CAMPEGGI 2 ‐ str. Casino ‐ cortile 
Centrale Nord 7,8 315 196 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 14 5 5 43 8,6 182,6 104,7 < 0,2 0,14 < 0,1 < 0,1 < 0,001 < 0,2 1,7 < 0,1 34,2

18/04/2016
PZ01811030

CATTANEO ‐ str. Casino

7,9 282 160 0,19 <0,03 <1 0,7 16 15 <1 154 120

19/04/2017
PZ01811030

CATTANEO ‐ str. Casino

7,8 279 171 0,14 <0,03 <1 0,70 17 17 <1 153 120

17/04/2018
PZ01811030

CATTANEO ‐ str. Casino

7,8 251 170
0,15 <0,03 < 1

0,8 17 25
< 1

159 107

04/02/2019 PZ01811030

CATTANEO ‐ str. Casino

7,8 278 157 0,18 <0,03 <1 0,8 15 15 3 160 104

07/01/2020
PZ01811030

CATTANEO ‐ str. Casino

7,9 322 199 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 14 7 5 43 8,5 148,9 113,1 < 0,2 0,15 < 0,1 < 0,1 < 0,001 1,1 1,3 < 0,1 16,1
18/04/2016 PZ01811035 VILLALUNGA ‐ Via Villalunga 7,9 251 135 0,24 <0,03 <1 0,8 14 10 <1 277 89
19/04/2017 PZ01811035 VILLALUNGA ‐ Via Villalunga 7,8 253 155 0,12 <0,03 <1 0,80 16 10 <1 274 101
17/04/2018 PZ01811035 VILLALUNGA ‐ Via Villalunga 7,8 238 150 0,16 <0,03 < 1 0,8 15 10 < 1 233 79
04/02/2019 PZ01811035 VILLALUNGA ‐ Via Villalunga 8 247 127 0,08 <0,03 <1 0,8 16 12 4 517 85
07/01/2020 PZ01811035 VILLALUNGA ‐ Via Villalunga 8 290 180 0,2 < 0,05 < 1 < 0,5 13 2 5 40 8,1 240,7 84,3 < 0,2 0,16 < 0,1 < 0,1 < 0,001 0,5 1,8 < 0,1 33,3

Fonte dati: Pavia Acque S.c.a r.l. 2 Elaborazione: Studio Idrogeotecnico Srl
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